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CLASSIFICATION REPORT

gumi padléburkolé lap
rubber floor covering

C.5.0. Kereskedelmi és Gumifeldolgozé Kft.
2364 Ocsa, Némedi Gti major

EMI Nonprofit Kft. Tiizvédelmi Vizsgalé Laboratérium

EMI Nonprofit Kft. Fire Testing Laboratory
2000 Szentendre
Dézsa Gydbrgy it 26.

MSZ EN 13501-1:2019

MSZ EN 1SO 11925-2:2011 Tiizveszélyességi vizsgalatok. Epitési
termékek gyulékonysaga kézvetlen langhatasra. 2. rész: Egyedi

langforrasos vizsgalat

MSZ EN ISO 11925-2:2011 Reaction to fire tests. Ignitability of
products subjected to direct impingement of flame. Part 2: Single-

flame source test

2020.06.26.

Ez az osztalyozdsi jegyz6kényv 2025. jinius 26-ig érvényes.
This classification reports shall be valid till 26" of June, 2025.

Avizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
Az osztélyozdsi jegyz8kdnyv a laboratorium irasheli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A jegyz8kényv 5 db szédmozott oldalt és 0 db mellékletet tartalmaz.

The classification report may be copied only in full volume without the written consent of Laboratory.

Test results are relevant for the tested samples only.

The test report consists of 5 pages and 0 annex.

Bizonylat azonosito: KBiA-111-5.1-20191010_0J_anyag
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1. Bevezetés [ Introduction

Ez az osztalyozdsi jegyz&kdnyv a gumi padléburkold lap MSZ EN 13501-1:2019 szerinti tiizzel
szembeni viselkedési osztdlyozdsat tartalmazza.

This classification report defines the classification assigned to rubber floor covering in
accordance with the procedures given in MSZ EN 13501-1:2019.

2.  Termék részletes leirdsa / Details of classified product

2.1. Altalanossag / General

A gumi padloburkolé lap terméket padléburkolatként hasznaljak kiil- és beltérben.
The product, rubber floor covering, is defined as an indoor and outdoor flooring.

2.2. Termék leirdsa / Product description

A termék teljeskordi leirdsa az 1. tdblazatban és az osztélyozést megalapozé, a 3.1. pontban
felsorolt vizsgélati jegyzékonyv(ek)ben taldlhaté a megbizé 4ltal szolgaltatott adatok

alapjan.

Complete description of products can be found in Table 1 and in test report(s) provided in
support of classification listed in 3.1. the data given by the Customer.

1. tablazat / Table 1

altalanos leiras

gumi padléburkolé lap

general description rubber floor covering
kereskedelmi név gumi padléburkold lap
trade name rubber floor covering
Ef;;Lc}acturer C.S.0. Kereskedelmi és Gumifeldolgozé Kft.
vastagsag
2
thickness = Lamm
;‘;;”;ff 828,7 kg/m? £5% (mért)

Osszetétel részletezése
composition details

Gjrahasznositott gumi
recycled rubber

égéskésleltets-szer tartalom
fire retarding data

a Kérelmez& nem szolgéltatott adatot
no date delivered by the Customer

3.  Jegyzokonyvek és az osztdlyozast megalapozé eredmények / Reports and results in

support of this classification

3.1. Jegyz6kényvek / Reports

2. tablazat / Table 2

Vizsgalo
laboratérium Megbizé Jegyz6konyv szama Vizsgalati médszer
Name of Name of sponsor Report ref. no. Test method
Laboratory

C.S.0. Kereskedelmi
és Gumifeldolgozé
Kft.

EMI Nonprofit Kft.

MO-T182K-20517-
2020/1
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3.2. Eredmények / Results

4.2.

A vizsgélatok eredményeit a 3. tablazatban foglaltuk Gssze.

Summary of test results can be found in Table 3.

3. tablazat / Table 3

Eredmények / Results

Vizsgalatok Miiszaki jellemzé Megfeleldségi
Vizsgélati mddszer Miiszaki jellemzé szdma (atlagérték) (m) . i B
. jellemzdk
Test method Parameter Number of Continuous ; ;
Compliance with
tests parameter -
parameters
mean (m)
nem egfelelt
Fs 2 150mm Meg g
no Compliant
MSZ EN ISO a sziirGpapir 12
11925-2:2011 meggyulladt nem Megfelelt
ignition of the filter no Compliant
paper

A vizsgalati probatestek kondicionaldsa az MSZ EN 13238:2010 szabvany el6irasai szerint
tortént, 23 + 2 °C h6mérsékleten és 50 + 5 % relativ paratartalom mellett.
Conditioning of the test specimens was carried out according to the standard
MSZ EN 13238:2010, at temperature 23 + 2 °C and at relative humidity of 50 £ 5 %.

Osztalyozas és alkalmazasi teriilet / Classification and field of application

. Osztélyozasi hivatkozas / Reference of classification

Az osztalyozdst az MSZ EN 13501-1:2019 szabvany alapjan végeztiik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-1:2019.

Osztalyozas / Classification

A gumi padléburkolé lap termék a mért tliztechnikai jellemzék alapjan a kévetkezd tiizzel

szembeni viselkedési osztalyba sorolhaté:

The product, rubber floor covering, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

A flistképz6désre vonatkozé alosztaly:
The additional classification in relation to smoke production is:

Az égve csepegésre vonatkozo alosztély:

Eq

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

Projektszdm/ Project number: MO-T182K-20517-2020/2
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Epitési termékek tiizzel szembeni viselkedési oszta lyozdsa:
The reaction to fire classification for construction products is:
Viselkedés t(izben Fiistképz&dés Egve csepegés
Fire behavior Smoke production Flaming droplets

En - s - 4 d -

Tizvédelmi osztaly:

Reaction to fire classification: ft

4.3. Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztdlyozas az 1. tablazat szerinti és a kévetkezd termékjellemzék esetén érvényes:
This classification is valid for Table 1 and the following product parameters:

vastagsag / thickness 215 mm

Korlatozasok / Limitations

Ez az osztdlyozasi dokumentum nem a termék engedélye vagy tanuasitvanya.

This classification document does not represent type approval or certification of the
product.

A laborat6rium semmilyen formaban nem vett részt a vizsgalati mintavételezéshen, bar
megbrzi a vonatkozd gyartdi hivatkozdsokat, hogy biztositsa a vizsgalt mintdk
nyomonkdvethetdségét.

The test laboratory has played no part in sampling the product for the test, although hold
appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of samples
tested.

Mads anyagokkal kapcsolatban, més rogzitési mdédozatokkal, vastagsagokkal, vagy
rétegekkel, mint az 1. tdbldzatban és a 4.3. pontban rogzitettek, a termék t(izzel szembeni
viselkedése lehet olyan mddon befolyésolt, hogy a 4.2. pontban rogzitett osztdlyba sorolds
érvényét veszti.

In case of materials, fixation methods, thicknesses or layers other than those specified in
table 1. and clause 4.3 the behaviour of the product when exposed to fire can be influenced
in such a way that the classification given in subsection 4.2 becomes invalid.

Projektszam/ Project number: MO-T182K-20517-2020/2
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Az Osztélyozasi jegyz6kdnyv érvényességét veszti abban az esetben is, ha az osztalyba
sorolashoz felhasznalt vizsgalati modszerek és szabvanyok megvaltoznak, illetve ha a
termék gyartasi helyében vagy eljarasaban valtozés all be.
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This Classification Report will also become null and void if the testing methods and
standards used for the classification have been changed, or if there has been a change in
the manufacturing place, base material or manufacturing process of the product.

Szentendre, 2020.06.26.

A jegyz6konyvet Gsszedllitotta: Szakmailag ellendrizte és jovahagyta:
Report prepared by: Technically verified and approved by:
g il
/ ;
LN el
/Juhasz Imre i Péter
/ vizsgalé mérndk Tlzvédelmi Vizsgal6 Laboratdrium vezetd

/ testengineer gadLO{F ire Testing Laboratory
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